PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AXREDYTACJH
im. J6zefa Tuliszkowskiego

B

% >
i PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

CNBOP-PIB 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4215/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego — Paistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

 Hybryd Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

stwierdza, ze wyrdb: Centrala éterujqca hrzadzeniami przeciwpozarowymi — Wysokonapieciowy System
Centralnej Baterii {HVCBS) 5

produkowany przez: ~ Hybryd Sp. zo.0.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

w zaktadzie produkcyjnym:  Hybryd Sp. z'0.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

spetnia wymagania: pkt. 12.1 zatgcznika "d’o roZporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpie:ier’\stwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad .wydawania .dopuszczénia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1602{ zm.: Dz. U. 22010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja: T

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 5714/2020 z dnia 10.07.2020 r. oraz wniosek
0 zmiane dopuszczenia nr 6322/2021 z dnia 13.10.2021 r.

2. Sprawozdanie z badafi nr 2004/BA/19 z dnia 30.10.2020 r. WykBhanych W Zespole Laboratoriow Sygnalizacji
Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA)-€NBOP-PIB. »

3. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOTT2019/QZ3371011 wydanie 2 z dnia 12 lipca 2021 r.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 4215/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres waznosci Swiadectwa: od 05.01.2022 r. do 19.11.2025 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Jouslh

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4215/2020
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujgca urzagdzeniami przeciwpozarowymi — Wysokonapieciowy System Centralnej Baterii (HVCBS)

Typ: HVCBS
Stopien ochrony obudowy: 1P30
Zakres temperatur pracy: -5°C + +40°C
220 x 800vxv80'0 [mim] 400 x 600 x 871 [mm)]
220 x 1290 x 770 [mm] 400 x 860 x 1080 [mm] 500 x 600 x 1050 [mm]
g 300x800x1000{mm]7 400 x 860 x 1300 [mm] 600 x 600 x 337 [mm]

300 x 800 x 1200 [mim]
3004 800 x 1600 [mm}

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 500x 608.x 337 [mm]

500 x 600 x 515 [mm)]

600 x 600 x 1965 [mm)]
734 x 600 x 940 [mm)]

TNBOP-PIH

CNBOP-PIL

400 x 600 x604 [mm] 500x 600 % 604 [mm] 940 x 600 x 1268 [mm]
- 400 x 600 x 700 [mm] 500 x 600 x 737 [mm]

Wersja oprogramowania: i3 . >°

iy ; H-606: 5,17
Znamionowe napiecie zasilania: 230 V AC lub 3% 230 V AC i
Maksymalny pobdr pradu z sieci: 120 A !
Wewnetrzne napiecie robocze: 12V DC, 24V DC, 5V DC, 218V DC, 230V AC
Zasilanie awaryjne: 230V AC lub216V DC
Maksymalna pojemnos¢ akumulatorow: 200 Ah
Napiecie tadowania akumulatoréw: napiecie buforowe 245V

max. 64.obwodow (W stacji gléwnej}; max. 16 szt. przekaznikowe;

Wyjscia: max. 16 szt. bezpotencjatowe;
wy;scne ‘zasilajgce dodatkowe 12V DC, 24V DC, 216V DC, 230V AC;
Wejscia: maXx. 64 szt. bezpotencjatowe;

max. 64 szt. potencjatowe;
RS48S5, Ethernet producenta

Standard transmisji danych:

Dopuszczone do stosowania sg nastepujgce moduty wewnetrzne.
HVCBS SYS: :
modut H-505, modut H-606, zasilacz H-506, tadowarka H-507, {adowarka H- 509 modut UKN, modut USI, modut USO, modut ECU, panel
dystrybucji napie¢ PDN, panel rozdziatu napie¢ PRN, UPS Kronos 20S, kaseta KU, kaseta Kt, kaseta KK, lista zaciskowa LZ

HVCBS SUB:

modut H-505, modut H-606, zasilacz H-506, medut-USl-modut USO; panel dystrybucji napie¢.PDN, kaseta KU, kaseta KK, lista zaciskowa
|7

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia~Ministra Spraw Wewnetrznych i"Administracji z dnia 20 czerwca- 2007-r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)
wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg dr inz. Pawet Janik
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